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Trondheim bydrift
Jor miljo og trivsel AVIgp
REGISTRERING AV DRIFTSFORSTYRRELSER | LEDNINGSNETT
Adresse Punkt/kum Avstand Dato meldt Dato utbedret:
Fra

Jobbnr Til
RORMATERIALE DRIFTSFORSTYRRELSE
Dimensjon: mm

Glassert leire GUP DBR Brudd/lekkasje DST Tilstopping

Betong Asbestsement BO1 Sprukket rar B13 Inne i tedning

PVC Strempe B05 Slitasje innvendig i rar B14 I kum

PE Annet BO7 Utglidd rar B12 Annet
ARSAK/TILSTAND
GRUNNFORHOLD YTRE BELASTNING TVERRSNITTSREDUKSJON FALLFORHOLD
Ledningsdybde (topp rar): m
T010 Fiellgraft T110 Setninger T62 Innstukket rer T71 Darlig fall
T020 Jordgraft T120 Stor jordlast T63 Avleiring slam/grus T72 Motfall
TO30 Fjell-/jordgraft Omf.m T130 Stor trafikklast T65 Avleiring fett TILRENNING
T070 Leire/silt Omf.masse T140 Skolinger T66 Ratter T81 Sterkt regn
TYPE AVL@PSVANN T150 Utvasking/undergrav. | T67 Greiner, Stor gjenstand | T82 Sterk sngsmelting
T21 Prosessvann fra ind. KORROSJON/TARING SPREKKER/FORSKYVNINGER ANNET
T27 Olie T350 Teering innvendig T41 Knust/sprukket rar T92 Darlig utformet ledning
T28 Organisk materiale T360 Teering utvendig T42 Sammenpresset rer T95 Feilfaring
T29 Risikoavfall T390 Taering pa pakning T44 Apenfforskjevet skjst T990 | Annet
SKISSE/MERKNAD

KVALITETSVURDERING

TI I Meget god

[ 2 [ ] God

[ 3 [ pariig

| 4 [ ] Meget dariig

| 5 [ ] Ubrukelig

FORURENSNING

Akutt Resipient
Planlagt SBP I l Antall bergrte personer I l Varighet i degn I I Persondegn
ANLEGG ARSAK MELDT TIL DATO
Kommunalt nett Fylkesmann
Renseanlegg Brannvesen
Pumpestasjon Miljgenheten
Privat anlegg SEB
SKJEMAET UTFYLT REGISTRERT | GEMINI VA
Dato: Underskrift: Dato: Underskrift:
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